
OBRA:

LOCAL:

2.0

UNID.

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 103689 SINAPI

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M² COMP. LARG. HALT. COEF. DESC. TOTAL

2,00 1,25 2,50

2,50

1.2 101493 SINAPI

 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 

AF_07/2020_PSATERRAMENTO. UN COMP. LARG. HALT. COEF. DESC. TOTAL

1,00

1,00

2.0 PISO

2.1 96624 SINAPI

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 M³ COMP. LARG. HALT. COEF. DESC. TOTAL

31,00 18,00 0,10 1,00 55,80

55,80

2.2 94995 SINAPI

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 

CM, ARMADO. AF_08/2022 M² COMP. LARG. HALT. COEF. DESC. TOTAL

31,00 18,00 1,00 558,00

558,00

2.3 3641 ORSE

Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com 

acabadora simples - Rev 02 M² COMP. LARG. HALT. COEF. DESC. TOTAL

31,00 18,00 1,00 558,00

558,00

3.0 PINTURA

3.1 102491 SINAPI

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 M² COMP. LARG. HALT. COEF. DESC. TOTAL

31,00 18,00 1,00 558,00

SÍTIO MOCÓS

ITEM

CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE CALÇADO/PE.

 SÍTIO MOCÓS NA ZONA RURAL DO MUNÍCIPIO DE CALÇADO - PE.

MEMÓRIA DE CÁLCULO - ANEXO I

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTIDADESFONTE



558,00

3.2 41595 SINAPI

PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM

DE LARGURA M COMP. LARG. HALT. COEF. DESC. TOTAL

Conforme Projeto

Demarcação Quadra de Futsal 151,04 151,04

Demarcação Quadra de Volei 77,62 77,62

Demarcação Quadra de Basquete 125,10 125,10

353,76

3.3 74145/001 SINAPI

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO

UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO). M² COMP.

DIÂMETRO 

EXTERNO DO 

TUBO DE 50 

MM (M) HALT. QUANT. DESC. TOTAL

Pintura do Alambrado

Somatório do comprimento total dos tubos x perímetro externo do tubo de 50 mm 

nas laterais Direita e Esquerda / Frente e Fundos

31,00 0,05 2 x 2 6,30

18,00 0,05 3 x 2 5,49

4,00 0,05 16,00 10,21

2,00 0,05 34,00 10,85

32,84

4.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

4.1 QUADROS DE DISTRIBUICAO / DISJUNTOR

4.1.1 101877 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, 

PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN COMP. LARG. HALT. COEF. DESC. TOTAL

1,00

1,00

4.1.2 74130/001 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 

30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN COMP. LARG. HALT. COEF. DESC. TOTAL

2,00

2,00

4.2 ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS

4.2.1 93008 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M COMP. LARG. HALT. COEF. DESC. TOTAL

1,00 110,30

110,30

4.3 FIOS/CABOS

4.3.1 91928 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M COMP. LARG. HALT. COEF. DESC. TOTAL

(2,75+10,35+10,35+5,40+21,15+5,

40+10,35+10,35)+(5,7*6,0)

Tubos Horizontais

Tubos Vericais



Percurso desde a entrada de energia até a ligação entre as caixas de isnpeção 2,00 220,60

Aterramento (Parte Superior do Poste até a Haste no Fundo da Caixa de Passagem) 6,20 6,00 37,20

257,80

4.4 CAIXAS

4.4.1 83447 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN COMP. LARG. HALT. COEF. DESC. TOTAL

6,00

6,00

4.4.2 96985 SINAPI

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2017 UN COMP. LARG. HALT. COEF. DESC. TOTAL

6,00

6,00

4.5 POSTE DE CONCRETO

4.5.1 73783/003 SINAPI

POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO

300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO UN QUANT LARG. HALT. COEF. DESC. TOTAL

6,00 1,00 6,00

6,00

4.6 LUMINARIA EXTERNA

4.6.1 12808 ORSE Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G UN COMP. LARG. HALT. COEF. DESC. TOTAL

6,00 4,00 24,00

24,00

5.0 SERVIÇOS DIVERSOS

5.1 102363 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM 

DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 M² COMP. LARG. HALT. COEF. DESC. TOTAL

31,00 2,00 2,00 124,00

2,00 2,0 / 2 4,00 8,00

Frente / Fundos 18,00 3,00 2,00 108,00

1,00 2,10 2,00 Portões -4,20

235,80

5.2 8523 ORSE Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2 1/2" e tela fio 12 malha 3", 1,00x2,10m Unid COMP. LARG. HALT. COEF. QUANTIDADE TOTAL

1,00 2,00 2,00

2,00

Laterais Direita / Esquerda

(2,75+10,35+10,35+5,40+21,15+5,

40+10,35+10,35)+(5,7*6,0)



5.3 C1347 SEINFRA

CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO 

OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE 

AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E 

TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 

2,30M CJ COMP. LARG. HALT. COEF. QUANTIDADE TOTAL

1,00 1,00

1,00

5.4 103769 ORSE

Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de 

polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal) Par COMP. LARG. HALT. COEF. QUANTIDADE TOTAL

1,00 1,00

1,00

5.5 C1351 SEINFRA

 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE 

NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS Conj. COMP. LARG. HALT. COEF. QUANTIDADE TOTAL

1,00 1,00

1,00

5.6 74100/001 SINAPI Poste de concreto duplo T (DT)  9/100 - fornecimento e assentamento M² COMP. LARG. HALT. COEF. QUANTIDADE TOTAL

1,00 1,00

1,00


